
 

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG 
gemäß den Anforderungen des D.M. 7. August 2025 (Thermische Energieförderung 3.0) 

Dieses Zertifikat bestätigt die Konformität mit den Anforderungen des D.M. 07.08.2025 

bezüglich der Förderung der thermischen Energieerzeugung aus erneuerbaren Quellen 

sowie Energieeffizienzmaßnahmen mit spezifischem Bezug auf Pelletöfen und Pellet-

Thermokamine. 

Gerätetyp Pelletofen 
Pellet-Thermokamin PF20 Pellet 
Nennwärmeleistung 13,3 kW 
Brennstoff Pellets 
Referenznorm EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022 
Organisation/Labor Istituto Giordano S.p.A. 
Prüfbericht Nr. Nr. 433511 und Nr. 433512 vom 

08/10/2025 
 

Anforderungen D.M. 7. 
August 2025 

Grenzwert Gemessener/Berechneter 
Wert 

Nutzwärmegrad ≥ 85 % 88 % 
CO ≤ 500 mg/Nm³ 320 mg/Nm³ 
Primärpartikel ≤ 20 mg/Nm³ 18 mg/Nm³ 
 

Das betreffende Gerät entspricht gemäß Prüfbericht Nr. 433511 und Nr. 433512 vom 

08/10/2025: 

• Der Norm EN 16510-2-6:2022 

• Den Wirkungsgradanforderungen gemäß D.M. 07.08.2025 

• Den Emissionsgrenzwerten gemäß D.M. 07.08.2025 

Die in den Tabellen aufgeführten Daten wurden dem genannten Prüfbericht entnommen.  

Es ist ein Übersetzung, Original liegt vor. 

 

 

  



 

 

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG 
gemäß den Anforderungen des D.M. 7. August 2025 (Thermische Energieförderung 3.0) 

Dieses Zertifikat bestätigt die Konformität mit den Anforderungen des D.M. 07.08.2025 

bezüglich der Förderung der thermischen Energieerzeugung aus erneuerbaren Quellen 

sowie Energieeffizienzmaßnahmen mit spezifischem Bezug auf Pelletöfen und Pellet-

Thermokamine. 

Gerätetyp Pelletofen 
Pellet-Thermokamin PF24 Pellet 
Nennwärmeleistung 16 kW 
Brennstoff Pellets 
Referenznorm EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022 
Organisation/Labor Istituto Giordano S.p.A. 
Prüfbericht Nr. Nr. 433511 und Nr. 433512 vom 

08/10/2025 
 

Anforderungen D.M. 7. 
August 2025 

Grenzwert Gemessener/Berechneter 
Wert 

Nutzwärmegrad ≥ 85 % 88 % 
CO ≤ 500 mg/Nm³ 320 mg/Nm³ 
Primärpartikel ≤ 20 mg/Nm³ 18 mg/Nm³ 
 

Das betreffende Gerät entspricht gemäß Prüfbericht Nr. 433511 und Nr. 433512 vom 

08/10/2025: 

• Der Norm EN 16510-2-6:2022 

• Den Wirkungsgradanforderungen gemäß D.M. 07.08.2025 

• Den Emissionsgrenzwerten gemäß D.M. 07.08.2025 

Die in den Tabellen aufgeführten Daten wurden dem genannten Prüfbericht entnommen.  

Es ist ein Übersetzung, Original liegt vor. 

 

  



 

 

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG 
gemäß den Anforderungen des D.M. 7. August 2025 (Thermische Energieförderung 3.0) 

Dieses Zertifikat bestätigt die Konformität mit den Anforderungen des D.M. 07.08.2025 

bezüglich der Förderung der thermischen Energieerzeugung aus erneuerbaren Quellen 

sowie Energieeffizienzmaßnahmen mit spezifischem Bezug auf Pelletöfen und Pellet-

Thermokamine. 

Gerätetyp Pelletofen 
Pellet-Thermokamin PF30 Pellet 
Nennwärmeleistung 18,5 kW 
Brennstoff Pellets 
Referenznorm EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022 
Organisation/Labor Istituto Giordano S.p.A. 
Prüfbericht Nr. Nr. 433511 und Nr. 433512 vom 

08/10/2025 
 

Anforderungen D.M. 7. 
August 2025 

Grenzwert Gemessener/Berechneter 
Wert 

Nutzwärmegrad ≥ 85 % 89 % 
CO ≤ 500 mg/Nm³ 300 mg/Nm³ 
Primärpartikel ≤ 20 mg/Nm³ 17 mg/Nm³ 
 

Das betreffende Gerät entspricht gemäß Prüfbericht Nr. 433511 und Nr. 433512 vom 

08/10/2025: 

• Der Norm EN 16510-2-6:2022 

• Den Wirkungsgradanforderungen gemäß D.M. 07.08.2025 

• Den Emissionsgrenzwerten gemäß D.M. 07.08.2025 

Die in den Tabellen aufgeführten Daten wurden dem genannten Prüfbericht entnommen.  

Es ist ein Übersetzung, Original liegt vor. 

 

  



 

 

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG 
gemäß den Anforderungen des D.M. 7. August 2025 (Thermische Energieförderung 3.0) 

Dieses Zertifikat bestätigt die Konformität mit den Anforderungen des D.M. 07.08.2025 

bezüglich der Förderung der thermischen Energieerzeugung aus erneuerbaren Quellen 

sowie Energieeffizienzmaßnahmen mit spezifischem Bezug auf Pelletöfen und Pellet-

Thermokamine. 

Gerätetyp Pelletofen 
Pellet-Thermokamin PF34 Pellet 
Nennwärmeleistung 21,3 kW 
Brennstoff Pellets 
Referenznorm EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022 
Organisation/Labor Istituto Giordano S.p.A. 
Prüfbericht Nr. Nr. 433513 vom 08/10/2025 
 

Anforderungen D.M. 7. 
August 2025 

Grenzwert Gemessener/Berechneter 
Wert 

Nutzwärmegrad ≥ 85 % 91 % 
CO ≤ 500 mg/Nm³ 290 mg/Nm³ 
Primärpartikel ≤ 20 mg/Nm³ 16 mg/Nm³ 
 

Das betreffende Gerät entspricht gemäß Prüfbericht Nr. 433513 vom 08/10/2025: 

• Der Norm EN 16510-2-6:2022 

• Den Wirkungsgradanforderungen gemäß D.M. 07.08.2025 

• Den Emissionsgrenzwerten gemäß D.M. 07.08.2025 

Die in den Tabellen aufgeführten Daten wurden dem genannten Prüfbericht entnommen.  

Es ist ein Übersetzung, Original liegt vor. 

 

 


